
Руководство пользователя по выбору кабеля для 

 iPort Control Mount и Wall Station 

 

 

Этот документ поможет выбрать нужное 
сечение и тип провода для подключения к 
питанию устройств iPort Control Mount и Wall 
Station. iPort Control Mount и Wall Station 
абсолютно идентичные устройства, когда 
речь идёт о настенной зарядке. Обеим 
устройствам требуется 15В для оптимальной 
работы. Wall Station может функционировать 
в интервале от 12 до 15В, Control Mount от 
12В до 24В соответственно. 
Блок питания, поставляющийся с Control 
Mount, выдаёт 15В и 1А  DC, мощностью 15Вт. 
Control Mount требуется минимум 12Вт для 
полноценной зарядки iPad. 
Блок питания, поставляющийся с Wall Station, 
выдаёт 15В и 2А  DC, мощностью 30Вт. Wall 
Station требуется минимум 24Вт для 
правильного функционирования и 
полноценной зарядки iPad. 

 

 
При использовании кабеля UTP CAT5 скрутите между собой 
2 пары проводков из 4, подключив их «+» и оставшиеся 2 
пары, подключив их к «–», тем самым вы увеличите 
дистанцию от блока питания до настенной зарядки 

 


